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Enviamos em anexo os resultados das analises realizadas por meio de amostragem no Sistema Municipal de
Abastecimento de Agua da érea urbana de IRATI, em raz3o do controle de gualidade e monitoramento mensal das
aguas distribuidas para consumo humano, referentes ao més de Junho. As amostras foram coletadas no dia

26/06/2019 e a andlise foi realizada pelo Laboratério Terranalises, de Fraiburgo/sC.

Pontos de Coleta e medig¢do do Cloro Residual Livre:

AMOSTRA LOCALIZACAO DO PONTO EH0ImD RESILEIAL LIxis
(mg/L)*
AGUA TRATADA
Ponto 01 Saida do Tratamento (Pogo 1) 0,76
Ponto 02 Saida do Tratamento (Pogo 2) 0,35
Ponto 03 Saida do Tratamento (Pogo 3) 0,92
DISTRIBUICAO
Ponto 04 Residéncia Zenilde 0,53
Ponto 05 Delegacia da PM 0,5
Ponto 06 Centro Comunitario 0,61
Ponto 07 Igreja Evangelica 0,5
Ponto 08 Escola Celso Rilla 0,25
Ponto 09 Creche CEMEI 0,2
Ponto 10 UBS 0,2
Ponto 11 Banco Sicoob 0,28
Ponto 12 Rua Santina Didone Gr.323 0,84
Ponto 13 Rua Jodo Beaux Grando 59 0,88
Ponto 14 Rua Santina Didone Gr.59 0,79
Ponto 15 Rua Igino Martiello 171 0,82
AGUA BRUTA

Ponto 16 Agua bruta (Poco 1) -

Ponto 17 Agua bruta (Pogo 2) o

Ponto 18 Agua bruta (Pogo 3) 0

* O Cloro residual livre (CRL) foi medido diretamente da rede ao coletar cada amostra.

Resumo de resultados na rede de distribuigdo:

. N2 de Amostras em | Amostras nao e — Valor de referéncia**
amostras conformidade conformes (Anexo XX da P.C. 05 de 2017)

Sistema 1

Turbidez 4 4 0 0,70 Até 5,0 NTU

Cor aparente 4 4 0 11,51 Até 15,00 uH

Cloro Residual Livre 4 4 0 0,54 0,2a 2 mg/L

Coliformes Totais** 4 4 0 100% Auséncia (100%)

Escherichia Coli 4 4 0 100% Auséncia (100%)

Fluoreto* 1 1 0 0,65 0,2a1,5mg/L

Bac. Heterotroficas* 1 1 0 0,66 Até 500 UFC/mL
Sistema 2

Turbidez 4 4 0 0,76 Até 5,0 NTU

Cor aparente 4 4 0 11,08 Até 15,00 uH




paramefros ana |saaos em pon

para Coliformes totais.

Observagoes:

- Nas amostras coletadas na saida de cada tratamento/reservatério, foram analisados: pH, Turbidez, Cor aparente,

T0S € coletas anteriores a aistribuicao,
** Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5, de 28/09/2017;
***para sistemas que abastecem menos de 20000 habitantes, apenas uma amostra, entre as amostras analisadas no més, podera apresentar resultado positivo

Cloro Residual Livre 4 2 2 0,23 0,2a2mg/L
Coliformes Totais** 4 4 0 100% Auséncia (100%)
Escherichia Coli 4 4 0 100% Auséncia (100%)
Fluoreto* 1 1 0 0,66 0,2a1,5mg/L
Bac. Heterotroficas* 1 il 0 1 Até 500 UFC/mL
Sistema 3

Turbidez 4 4 0 0,67 Até 5,0 NTU
Cor aparente 4 4 0 8,80 Até 15,00 uH
Cloro Residual Livre 4 4 0 0,83 0,2a2mg/L
Coliformes Totais** 4 4 0 100% Auséncia (100%)
Escherichia Coli 4 4 0 100% Auséncia (100%)
Fluoreto* 1 1 0 0,97 0,2a1,5mg/L
Bac. Heterotroficas* 1 1 0 1 Até 500 UFC/mL

Bactérias Heterotroficas, Fluoretos, Coliformes totais e E. coli. Em cada ponto foi realizada, a medicdo do Cloro

residual livre. Para esses parametros, os resultados da anélise das amostras atenderam ao padréo estabelecido pelo
Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5, de 28/09/2017, para ambos os sistemas (relatérios de andlise anexos);
- Foi realizada ainda a coleta e analise de dgua bruta dos pocos | e Il a montante do ponto de cloragao (relatdrios de

analises anexos).

Atenciosamente,

Eng. Sanitarista e Ambiental Adonis Alan Betiato — CRQ n2 05303606
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